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Votre courrier Vos références Nos références Annexe(s)
29/06/2025 100113333014.000.00 2025-07-01-NLE-5-1-7-FR /

Objet : LTO T3 — Approbation du plan d'actions global pour le LTO de Tihange 3

Bel V:

Le 29 juin 2025, Electrabel a fourni a 'AFCN un courrier concernant le plan d'actions global pour le LTO
de Tihange 3, portant la référence 10011333014.000.00. Ce courrier a pour but de montrer qu'Electrabel
a tenu compte des remarques formulées dans |'« Opinion de I'’AFCN sur le LTO de Tihange 3 » (réf. 2025-
06-04-NLE-5-4-3-FR), a mis en ceuvre les actions AFCN qui y sont décrites et les adaptations demandées,
et a soumis sur cette base un plan d'actions global révisé a I'AFCN pour approbation, comme le prévoit
I'article 14.3 de I'AR PSIN. Ce courrier répond & notre courrier « LTO T3 - Position de 'AFCN sur le dossier
LTO d'Electrabel pour Tihange 3 » du 20 juin 2025, portant la référence 2025-06-20-NLE-5-1-6-FR.

L’AFCN a constaté que votre courrier du 29 juin 2025 est accompagné d’un plan d'actions global adapté
pour le LTO de Tihange 3 (réf. 10011263980.000.04). Ce plan d'actions contient, comme demandé par
I'action AFCN-LTO-CNT-1 de I'« Opinion de I'AFCN sur le LTO de Tihange 3 », des explications sur la
maniere dont Electrabel a tenu compte des actions AFCN et des Requirements & Recommendations de
Bel V.

L'AFCN et Bel V ont analysé ce plan d'actions global du 29 juin 2025, ainsi que les clarifications associées.
Nous avons vérifié si Electrabel a correctement révisé le plan d'actions global et s'il répond a nos attentes.
Dans cette analyse, nous avons porté une attention particuliére aux commentaires envoyés par e-mail
le 27 juin 2025 sur la version intermédiaire du plan d'actions global du 16 juin 2025 (réf.
10011263980.000.03). Nous attirons votre attention sur le fait que notre analyse n'a pas tenu compte du
timing des études seismic PSA, qui fait I'objet de votre courrier 10011333160.000.00. Cet aspect fera
I'objet d'une réponse spécifique de I'AFCN.
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Ce 1¢ juillet 2025, une derniére concertation entre I'AFCN, Bel V et Electrabel a eu lieu pour traiter les
dernieres remarques. L'AFCN a constaté qu'Electrabel a adapté son plan d'actions global en
conséquence. L'AFCN a recu ce jour, via un email de monsieur Bertolis un plan d'actions global finalisé
pour le LTO de Tihange 3 (réf. 10011263980.000.05). Aprés une derniere vérification par I'AFCN, nous
confirmons que cette derniére version du plan d'actions global répond a nos attentes. Ce plan d'actions
global nous permet de conclure, a condition qu'Electrabel le mette en ceuvre correctement, ce qui suit:

Les attentes de 'AFCN pour le LTO ont été prises en compte par Electrabel. Electrabel a établi de
maniere concluante ['état des installations et de son régime d'exploitation pour un LTO de Tihange
3. Les installations de Tihange 3 sont toujours au moins aussi stres que ce qui avait eté accepte lors
de la précédente PSR et plusieurs améliorations de la sCreté ont été mises en ceuvre ou planifiées
afin d'améliorer encore ce point. En outre, grace a la mise en ceuvre du plan d'actions global qui
doit étre approuvé par l'AFCN, et compte tenu des normes et pratiques actuelles, le niveau de sireté
de Tihange 3 et des installations associées, sera suffisamment justifié. Electrabel aura donc atteint
les objectifs de la PSR.

Comme le prévoit l'article 14.3 de I'AR PSIN, I'’AFCN approuve le plan d'actions global pour le LTO de
Tihange 3 soumis le 1° juillet 2025, portant la référence 10011263980.000.05. Cette approbation
n‘englobe pas le timing des études seismic PSA, qui sera traité dans la réponse de I’AFCN au courrier
10011333160.000.00.
Toute modification du plan d'actions global liée a une action faisant I'objet d'un engagement vis-a-vis
I’AFCN doit étre préalablement approuvée par I'AFCN. Par modification, il est entendu :
- annulation
- modification du scope/sujet
- report de la due date
création de nouvelles actions faisant I'objet d'un engagement vis-a-vis de I'AFCN, afin d'assurer
la mise en ceuvre adéquate du plan d'actions global.

L'AFCN et Bel V veilleront a la mise en ceuvre correcte, et dans les délais, du plan d'actions global pour
le LTO de Tihange 3.

Dans ce cadre, Tihange 3 ne peut quitter 'arrét a froid en vue du redémarrage (c'est-a-dire, passer du
mode 5 au mode 4, ce qui correspond au dépassement des 90°C pour la température moyenne de I'eau
du circuit primaire) qu'aprés avoir recu une approbation spécifique de I'AFCN, comme clarifié dans notre
lettre portant la référence 2025-05-20-NLE-5-1-4-NL, décrit au §1.5 de '« Opinion de I'AFCN sur le LTO
de Tihange 3 » et répété dans notre lettre portant la référence 2025-06-20-NLE-5-1-6-FR.

En vous souhaitant une bonne réception de la présente, veuillez agréer, _ I'expression de
natre considération distinguée.

Chef de Programme LTO Chef de Service Etablissements nucléaires de Base
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